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 مقدمه: 

  ميـراب را   هوای تک محفظه دو روزنـه شير  بهره برداری و نگهداری ،نصبمطالعه دقيق این راهنما به تمامی افرادی که وظيفه

 دارند، به منظور دستيابی به اهداف ذیل توصيه می گردد:

 جلوگيری از بروز خطر و آسيب های احتمالی -0

 کاهش زمان و هزینه های نصب و نگهداری  -2

 صحيح و افزایش عمر مفيد تجهيزاتعملکرد  -3

 

       این راهنما جهت بکارگيری شير در شرایط نرمال تدوین شده است. جهت کسب اطلاعـات بيتـتر در مـورد عملکـرد شـير در

 شرایط خاص با دفتر فنی مهندسی شرکت ميراب تماس حاصل فرمایيد.

 است جهت بهره بـرداری و انتاـاب شـير مناسـب ، بـه       اطلاعات و تصاویر این راهنما برای جزئيات محصول کافی نبوده و لازم

 کاتالوگ شرکت ميراب مراجعه گردد.

 د کـه در اینصـورت نسـاه هـای     نمی باش تغييراطلاعات و توضيحات مندرج در این راهنما قابل  ،بنابر صلاحدید شرکت ميراب

 باطل و غير قابل استناد خواهند بود. ،قبلی

 

 

ناشی از عدم رعایت استانداردهای مرتبط و موارد ذکر شده در این  شرکت ميراب در مقابل آسيب های

 راهنما هيچگونه مسؤوليت و تعهدی ناواهد داشت.

 

 به دقت مطالعه گردد. ی این دستورالعملتمام فصلها ،  اکيدا توصيه ميگردد قبل از نصب ، راه اندازی و بهره برداری از شير  
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 شرح محصول: -1

و ورود یا خروج هوا در زمان تاليه یا پر کردن  وج حباب های هوا حين بهره برداریخرنوع تک محفظه دو روزنه ،  یهواشير وظيفه 

  د.بصورت کاملا خودکار انجام می ده مهم را می باشد که این وظایف خطوط

 .بار توليد می کند 43ميليمتر و برای فتارهای کاری تا  244تا  44سایز شير را از  نوع شرکت ميراب این

 ارائه شده است. 0اجزاء و قطعات تتکيل دهنده این محصول )بر اساس توليدات معمول و غير سفارشی( در صفحه 

 

  كاربرد: محدوده  1-1

 متر ستون آب(  3بار ) 0.3حداقل فتار مورد نياز برای آب بندی حدود  -

 نتيگراد )سایر موارد بر اساس سفارش(درجه سا 04آب آشاميدنی تا دمای حداکثر  مناسب برای آب خام و -

 نامناسب جهت سيال با رسوبات زیاد و فاضلاب  -

 

 استانداردهای ساخت:  2-1

 :است شرح بدین ساخت های استاندارد گردند می توليد سفارشی غير و معمول بصورت که مواردی تمامی برای

 DIN EN 1092-2 (DIN 2501): سوراخکاری فلنج -

 .طبق استاندارد و متاصات جدول زیر انجام می گرددستاتيک اتست هيدرو -

 

 

 

 

 

 ویژگی های فنی محصول:  3-1

 سهولت تعمير قطعات داخلی -

 امکان خروج هوا با سرعت بالا  -

 بالا بودن حجم هوای ورود و خروج -

 ابعاد و وزن کمتر نسبت به نوع دو محفظه -

 مکانيزم آببندی فلز به الاستومر و طرح آببندی از یک طرف -

 بار( مقاوم در برابر آب های خورنده 04ناور از جنس پلی پروپيلن )تا فتار ش -
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 معرفی و مشخصات فنی اجزاء شير:  4-1
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 0توضيح جدول صفحه 

: شامل قطعات یدکی پيتنهادی است که تهيه و تامين آن به خریدار توصيه می گردد که البته تعداد برخی از این قطعات به  1ستون 

 شرایط نصب و نگهداری و همچنين شرایط سرویس و بهره برداری بستگی دارد.

از جنس لاستيک می باشند. این قطعات : شامل قطعات یدکی مستهلک شونده است که غالبا دربرگيرنده قطعات آب بندی و  2ستون 

لازم است حتما توسط خریدار تهيه و در بازه زمانی متاص تعویض گردند. البته شرایط نصب، عملکرد و سرویس در تعيين بازه زمانی 

 ساله است.  4تعویض تاثيرگذار است ولی بصورت عمومی توصيه ميراب تعویض این قطعات در بازه زمانی 

 

 عملکرد:شرح  5-1

می باشد. حباب های ریز هوا از روزنه کوچک و حجم  بزرگ دیگریشير هوای تک محفظه شرکت ميراب دارای دو روزنه ، یکی کوچک و 

 وارد و خارج می شود: طبق توضيحات زیر هوای زیاد از روزنه بزرگ

لوله کمتر از فتار بيرون )اتمسفر( شود )بطور مثال بر زمانيکه فتار داخل خط : آب خط در زمان تاليه لختزریق هوا به داالف(  ،0شکل 

     لولـه  خـط  واردشـير هـوا    ( بر اثر وزن خود پایين افتاده و هوا از طریق اوریفيس بزرگ44و  43اثر تاليه خط(، شناور و نيمکره آببندی )

زمان پر کردن خط: هوا از روزنه بزرگ خارج می  تاليه هوا در ب(جلوگيری شود.  لوله به علت بروز فتار منفیمی شود تا از مچاله شدن 

 محفظه شير هوا از آب خط لوله پر شود شناور به سمت بالا حرکت کرده و شير را می بندد. زمانيکه و شود

آببندی شناور و نيمکره آببندی بالا می آید و با نتستن نيمکره ، داخل محفظه شير هوا با پر شدن لوله و بالا آمدن سطح آب :3و  2شکل 

بار باشد تا در ایـن زمـان آببنـدی مناسـبی ایجـاد       4.3( شير بسته می شود. فتار سيال بایستی حداقل 40روی لاستيک آببندی شناور )

  گردد. 

پـایين   و نيمکـره آببنـدی   در موقع پمپاژ به تدریج هوا در داخل شير جمع می شود، سـطح آب  :تاليه هوا در زمان بهره برداری ،0شکل 

و هوا با سرعت زیاد از روزنه کوچک خارج می شود. پس از خارج شدن حباب های هوا، مجددا شناور و نيکره آببندی تحـت نيـروی    آمده

  آب بالا آمده و شير بسته می شود.فتاری 
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 حمل و انبارداری: -2

ی و آسـيب هـای احتمـالی    بطور معمول شير متناسب با ابعاد و وزن آن بسته بندی و محکم می شود تا در مقابل شـرایط جـو   -

 محفوظ بماند.

در زمان انبارداری، شير بایستی بوسيله کاور مناسب پوشيده شود تا قطعات داخلی از جمله روزنه کوچـک و آببنـدها در برابـر     -

   د.شدن شير جهت نصب باز شوتا قبل از آماده نباید  گرد و خاک و آلودگی محافظت شوند. این پوشش

ول های موجـود در  باید متناسب با وزن شير که در جدجابجایی و حمل شامل تسمه، کابل یا سيم بکسل ابزار مورد نياز جهت  -

 کاتالوگ ميراب متاص شده انتااب گردد. 

 .باشدمی الزامی در زمان جابجایی شير حفظ فواصل جانبی مناسب از شير جهت جلوگيری از آسيب فردی  -

دور از حرارت و تابش مستقيم نـور خورشـيد نگهـداری و انبـار شـود. در غيـر        شير باید در محيط ختک با تهویه مناسب و به -

بندی شير که از جنس الاستومر است انعطاف پذیری خود را به مرور از دسـت داده و عملکـرد مناسـب     اینصورت لاستيک آب

باشد. در صورتيکه دمـای   + درجه سانتيگراد44تا  -24بندی ناواهد داشت. دمای محل نگهداری شير می تواند بين  جهت آب

 + درجه سانتيگراد برسد.4محل نگهداری شير زیر صفر درجه باشد لازم است قبل از نصب شير در خط دمای بدنه آن به 

 خودداری شود.از قرار دادن هر شیء اضافه مستقيما روی شير  -

تر است در قفسه یا روی پالت نگهـداری  انبار کردن شيرها روی زمين )تماس مستقيم بدنه با سطح زمين( توصيه نمی شود. به -

 گردد.

قطعات یدکی نيز نياز به محافظت دارند و معمولا باید با مواد ضد خورندگی پوشش داده شوند. و بهتـر اسـت ایـن قطعـات بـه       -

 نحوی کدبندی و برچسب گذاری شوند که به راحتی در محل قابل تتايص و استفاده باشند. 

 انجام شود و از زمين خوردگی و وارد شدن ضربه به شير جلوگيری گردد.حمل شيرها بایستی با احتياط  -

 

 

 

 

 :بهره بردارینصب و  -3

 شرایط محل نصب شير: -1-3

 فضای کافی برای نصب، نگهداری، تعميرات و بازرسی عملکرد شير در نظر گرفته شود. -

 باشد.دارای نور کافی و مناسب محل نصب شير بایستی  در زمان نصب و تعميرات -

 لوله ها باید دارای ساپورت مناسب باشد تا نيروی اضافی به شير وارد نتود. -

 شير نباید در موقعيتی نصب شود که در معرض نيرو و ارتعاشات خارجی قرار داشته باشد. -

غيـر  باشـد. انتاـاب مکـان     مـی زیـاد  دارای اهميت  خط لوله های هوا درسایز صحيح شير و قرارگيری و نصب صحيح موقعيت -

شـود بـرای قرارگيـری عمـومی و انـواع       گردد. راهنمایی که در ادامه آورده می مزبور می هایصحيح موجب غير موثر بودن شير

پـس از آناليزهـای   گردد. در هر حال، ممکن است نقاط دیگـری نيـز وجـود داشـته باشـد کـه        هوا توصيه می هایمتناظر شير

یک نمونـه پروفيـل خـط لولـه کـه نتـان دهنـده         شکل زیردر  . کند يدا میت پهوا در آن ها ضرور هاینصب شيرهيدروليکی 

اجرا شـده   ی خط لوله یطولپروفيل محور افقی نتان دهنده  نتان داده شده است. باشد می های هواشيرنصب های رایج  مکان

 . باشد میارتفاع هندسی هر گره شود. محور عمودی نتان دهنده  متاص می ها گرهکه معمولا در  است
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 توضيحات تصویر فوق:

  Air-Release Valve(هوا : شير جهت تاليه هوا )دمش 

  Air/Vacuum Valve(هوا : شير جهت ورود هوا )مکش 

 Combination Air Valveشير هوای ترکيبی : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيتنهادی برای پروفيل خط فوق راهنمای جانمایی شيرهای هوا
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  قابل نصب در پروفيل خط : پيشنهادی یو انواع شيرهای هوا مکان

 لوله، هنگام عمليات سازی امکان خروج هوا در هنگام پر شدن خط   باید به منظور فراهم را شيرهای هوای ترکيبی: نقاط بالایی

 برای جریان ورودی هوا و ممانعت از ایجاد خلا در حين تاليه خط، در نقاط بالایی نصـب نمـود. یـک نقطـه     و عادی خط لوله

مـوازی و یـا بيتـتر از گرادیـان      آن تعریف شده و انتهای بالایی هر باش از لوله کـه شـيب   بالایی توسط گرادیان هيدروليکی

 شود. در نظر گرفته می برای این منظورشود  هيدروليکی می

 ی شيب رو به بالا یا رو های با تغيير شيب ناگهانی صعودی یا نزولی در خط : یک شير هوای ترکيبی باید در افزایش ناگهان مکان

 به پایين، در نظر گرفته شود.

 متـری در طـول    844تـا   044هـای   مکش یا یک شير ترکيبی هوا در بـازه  های در طول لوله به طور عموم: یک شير هوا/ مکان

 مستقيم یکنواخت خط لوله باید در نظر گرفته شود. قطعات صعودی ، نزولی و

 های عميق باید به صـورت افقـی و بعـد از سـر      ی پمپاژ چاه : شيرهای هوا درخطوط لولههای توربين عمودی چاه عميق و پمپ

انـدازی پمـپ و اجـازه ورود     ی عمودی چاه حـين راه  ی هوای موجود در لوله ی این شير تاليه ی چاه نصب شوند، وظيفه تاليه

 باشد.  مجدد هوا به آن در زمان خاموش نمودن پمپ می

 
 

بدليل اینکه هوای موجود در سيال تمایل به بالا رفتن و رسيدن به نقاط با بيتترین ارتفاع را دارد، بنـابراین همـواره بهتـرین و     -

( طبـق تصـویر   0مناسب ترین روش نصب بدین صورت است که شير هـوا ) 

مقابل در ارتفاعی بالاتر از خط لوله و در انتهـای انتـعابی کـه از آن گرفتـه     

ود تا عملکرد مناسبی داشته و هـوا بطـور کامـل از آن خـارج     شده  نصب ش

 شود. 

همچنين حتما بایستی یک شير قطع و وصل مانند شير پروانـه ای ویفـری    -

)یا شير کتویی( به عنوان شير ایزوله در زیر شير هوا نصب شود تـا امکـان   

 سرویس و تعميرات برای شير هوا وجود داشته باشد.

 
 نتعاب، طبق دو حالت زیر پيتنهاد می گردد:مقادیر قطر و ارتفاع ا -

ــلی )   (0 ــط اص ــایز خ ــوچکتر از 0س ــد   444( ک ــر باش :           (DN<600)ميليمت

( معادل نصف سایز خط اصلی و ارتفاع انتعاب 2در اینصورت سایز انتعاب )

 برابر با سایز خط اصلی در نظر گرفته شود. 

dn = 0.5 DN , H = DN)) 

 

ــلی )   (2 ــط اص ــایز خ ــد    444( 0س ــر باش ــا بزرگت ــر ی :             (DN≥600)ميليمت

می    مناسب  ميليمتر 444حداقل  و ارتفاع ( با قطر2در اینصورت انتعاب )

 باشد.

dn ≥600 , H = 600)) 

 

شير هوا لازم است حتما در وضعيت کاملا عمودی و رو به بالا نصب شود )مطابق تصویر فوق( در غير اینصورت عملکرد صحيح  -

و بدون اشکال توسط سازنده قابل تضمين نمی باشد. حتی در صورتيکه خط لوله دارای شيب تند باشد بایستی انتعابی کـه از  

 فلنج شير هوا در ترازی کاملا افقی روی فلنج این انتعاب قرار گيرد. باشد تا عمود بر خط افقآن گرفته می شود 

 

برابر قطر خط لولـه   4تا  3 حداقل در صورتيکه شير هوا بعد از پمپ نصب می شود توصيه می گردد انتعاب شير هوا در فاصله -

 اصلی از محل زانویی و سه راهی قرار گيرد.
 



 هوای تک محفظه دو روزنهو نگهداری شير  بـرداریبهره ،  نصبراهنمای 
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 :و راه اندازی  نصب -2-3

 اندازی شير بایستی توسط افراد با صلاحيت و با تجربه انجام گيرد.نصب و راه  -

 تاليه و داخل لوله بازرسی و تميز گردد.قبل از شروع به عمليات نصب شير لازم است خط لوله از سيال  -

 روکش بسته بندی را از شير جدا نمایيد. -

 و از عملکرد صحيح آن اطمينان حاصل گردد.شير بازرسی  داخلی اجزاء -

 شير اطمينان حاصل گردد. از نصب، از انطباق فلنج متقابل خط لوله با فلنج لقب -

 در نظر گرفته شوند. DIN EN 1514  (DIN 2690)استانداردمطابق  واشرها متاصات توصيه می شود -

 .دار توصيه می گردد بندی از نوع لاستيکی منجيد استفاده از واشر آب -

 هرگونه عيبی باشند.بندی نباید دارای خراش یا  واشرهای آب -

 اگر عملياتی مانند رنگ آميزی، بنایی و  .. در نزدیکی شير انجام می شود لازم است با کاور مناسب شير را بپوشانيم. -

 گتتاور مناسب برای سفت کردن پيچها باید متناسب با نوع و جنس پيچ و مهره و طبق استاندارد اعمال گردد. -

و پوشـش شـير    آب بنـدها هرگونه عمليات جوشکاری باید قبل از نصب شير به خط لوله انجام شده باشد تا از آسـيب دیـدگی    -

 جلوگيری شود.

 باید تميز و پاکسازی گردد.  آلودگی هاپس از اتمام عمليات جوشکاری تمامی گل جوشها و  -

و مهره آنها را کمی سفت کنيـد. در نهایـت پيچهـا را بصـورت      يددهپيچ ها را عبور فلنج شير هوا روی فلنج انتعاب قرار داده،  -

 ضربدری سفت نمایيد. مقدار بيرون زدگی انتهای تمامی پيچها بایستی تقریبا یکسان باشد.

 از آچارهای ماصوص لوله و آچار با لبه های تات استفاده نمایيد. -

 ط آبرسانی ، خط لوله را شستتو دهيد.مطابق دستور العمل های بهره برداری از خطو پس از نصب کامل شير -

 شير قطع و وصل زیر شير هوا در حالت باز کامل قرار دهيد. باز و بسته کردن این شير باید به راحتی انجام شود. -

  در این زمان آماده بهره برداری می باشد. هوا شير -

شير هوا دارای رزوه داخلی است تا این امکان ایجاد شود که با نصب لوله یکسر رزوه بـه   درپوش بالاییلازم به توضيح است که  -

 آن، سيال خروجی از شير به فضای دلاواه هدایت شود.
                                      

 نگهداری:   -4

طبق برنامه و دستورالعمل ارائه شـده  آنها و نگهداری و تعميرات  شده باشنددر صورتيکه شيرآلات بطور صحيح انتااب و نصب  -

 انجام پذیرد، عمر مفيد شير و تجهيزات مربوط به آن افزایش خواهد یافت.

 .در دستور کار بهره بردار قرار گيردتنظيم برنامه بازرسی از شير و تجهيزات مربوط و اجرای منظم آن لازم است  -

انجـام   هر سـال یکبـار   نياز به نگهداری و سرویس زیادی ندارند و صرفا بازدیدهای دوره ای بایستی هوای تک محفظهشيرهای  -

 در صورتيکه سيال شرایط مطلوبی نداشته باشد بهتر است بازرسی ها در بازه های کوتاه تری انجام شود. گيرد.

ساسيت بيتتری به ذرات درشت ناخالصی شير هوای تک محفظه بدليل نوع طراحی قطعات داخلی نسبت به نوع دو محفظه ح -

مانند شن و ماسه دارد. در صورتيکه مقدار این ناخالصی ها در آب زیاد باشد این احتمال بيتتر خواهد شد کـه بـا گيـر کـردن     

دیـد      عملکرد خودکار شير هوا دچار اختلال شود و بنابراین انجام بازذرات معلق در فضای بين شناور )گلوله( و راهنمای شناور، 

  دوره ای از این شيرها اکيدا توصيه ميتود.

 ميزان و سرعت خرابی قطعات قابل تعویض شير بستگی به نوع و شرایط سيال عبوری دارد. -

سطوح داخلی و خارجی شير با رنگ اپوکسی پودری به روش الکتروسـتاتيک پوشـش داده شـده و مقاومـت بـالایی در مقابـل        -

 .استفاده گردد 4444رال ه ترميم، رنگ اپوکسی با در صورت نياز بخوردگی دارد. 

 

 



 هوای تک محفظه دو روزنهو نگهداری شير  بـرداریبهره ،  نصبراهنمای 
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 تعویض قطعات یدكی: -1-4-1

 سرویس شير و تعویض قطعات یدکی بایستی توسط افراد با صلاحيت و با تجربه انجام گردد.  -

     در صورت عدم وجود صلاحيت لازم، توصيه می گردد افراد مربوطه در دوره های آموزشـی کـه توسـط شـرکت ميـراب برگـزار       -

 می گردد شرکت نمایند.

مستهلک شونده شير که غالبا قطعات لاستيکی می باشند بایستی طبق برنامه مدون مورد بازرسی و تعویض قرار  قطعات یدکی -

گيرند. زمان تعویض این قطعات به نوع سيال، شرایط سرویس و محيط بهره برداری بستگی دارد. در شرایط نرمـال و بـرای آب   

 ن قطعات توصيه می گردد.ساله برای تعویض ای 4خام و آب آشاميدنی بازه زمانی 

شامل لاستيک هـای آببنـدی آن مـی باشـد.            فقط قطعه یدکی شير هوای تک محفظه که لازم است طبق برنامه تعویض گردد  -

 (49و  40)

 توصيه می شود از وسایل و تجهيزات ایمنی لازم در هنگام انجام تعميرات و تعویض قطعات یدکی شير استفاده شود. -

 مراحل تعویض قطعات یدکی: جداسازی شير از خط لوله نمی باشد.ض قطعات یدکی نيازی به به منظور تعوی -

 

 ابتدا شير قطع و وصل زیر شير هوا را کاملا ببندید.قبل از انجام هرگونه تعميرات،  .0

باز کردن  . تا زمانيکه شير تحت فتار سيال استاز فتار آب تاليه شود( را کمی باز کنيد تا شير 03) پيچ کورکنسپس   .2

پـس از خـالی   بـود.   مجـاز ناواهـد   اصلی آن درپوش

 شدن کامل آب داخـل شـير، درپـوش یـا کـورکن را     

 محکم ببندید.

 ( را باز نمایيد.04) درپوش پيچ های .3

 را بردارید.  (42) درپوش شير .0

شناور، راهنمای شناور و نيمکـره آببنـدی را از بدنـه     .4

 شير خارج نمایيد.

از سطح شناور جدا   ( را40لاستيک آببندی شناور )  .4

کنيد. لاستيک آببندی جدید را بـا چسـب بـه بدنـه     

 شناور بچسبانيد.

داخـل    برای مونتاژ مجدد قطعات، راهنمای شناور را .0

( و لاسـتيک  48واشـر محـافظ )  بدنه شير قرار دهيد. 

درپـوش   زیررا در محل خود که جدید ( 49) آببندی

 شير است قرار دهيد. 

مونتـاژ    (40( را با پيچ راهنمـا ) 44نيمکره آببندی ) .8

کرده و درپوش شير را روی بدنه آن قرار دهيد و پيچ 

های آلن را صـورت ضـربدری و بـا گتـتاور مناسـب      

 ببندید.

پس از اتمام سرویس و تعميرات و قبل از راه انـدازی   .9

مجدد خط، بایستی تمامی اتصالات بازرسی و محکـم  

 شوند.

 

 

 

 


