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 مقدمه: 

  شير پروانه ای فلنجدار ميراب را دارنـد، بـه    بهره برداری و نگهداری ،نصبمطالعه دقيق این راهنما به تمامی افرادی که وظيفه

 منظور دستيابی به اهداف ذیل توصيه می گردد:

 جلوگيری از بروز خطر و آسيب های احتمالی -7

 کاهش زمان و هزینه های نصب و نگهداری  -2

 عملکرد صحيح و افزایش عمر مفيد تجهيزات -3

 

 ر در شرایط نرمال تدوین شده است. جهت کسب اطلاعـات بيشـتر در مـورد عملکـرد شـير در      این راهنما جهت بکارگيری شي

 شرایط خاص با دفتر فنی مهندسی شرکت ميراب تماس حاصل فرمایيد.

       اطلاعات و تصاویر این راهنما برای جزئيات محصول کافی نبوده و لازم است جهت بهره بـرداری و انتخـاب شـير مناسـب ، بـه

 ميراب مراجعه گردد.کاتالوگ شرکت 

 

 د کـه در اینصـورت نسـخه هـای     نمی باش تغييراطلاعات و توضيحات مندرج در این راهنما قابل  ،بنابر صلاحدید شرکت ميراب

 باطل و غير قابل استناد خواهند بود. ،قبلی

 

 

این شرکت ميراب در مقابل آسيب های ناشی از عدم رعایت استانداردهای مرتبط و موارد ذکر شده در 

 راهنما هيچگونه مسؤوليت و تعهدی نخواهد داشت.

 

 به دقت مطالعه گردد. ی این دستورالعملتمام فصلها ،  اکيدا توصيه ميگردد قبل از نصب ، راه اندازی و بهره برداری از شير  
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 شير پروانه ای فلنجدار  -1

  شرح محصول و محدودیت كاربرد: 1-1

بار، طبق  43و  24،04، 74،74ميليمتر و با فشــــــــار کاری  2444الی  744دار را در سایزهای شيرهای پروانه ای فلنجشرکت ميراب  

 طراحی و توليد می کند.  DIN EN 593 (DIN -3354) استاندارد 

  :گردندصورت معمول و غيرسفارشی توليد می برای تمام شيرهای پروانه ای فلنجدار که ب

   DIN EN 558-1 Series 14 (DIN 3202-F4) طبق استاندارد ه فلنج تا فلنجانداز

 می باشد. DIN EN 1092-2 (DIN (2501 و سوراخکاری فلنج ها مطابق استاندارد

 مکـانيزم  و بوده چدن داکتيـــــــلاز  پروانهبدنه و جنس بصورت دو بار خارج از مرکز  می باشد.  پروانه نسبت به بدنه شير یاتاقان بندی

انـواع  در جهت عقربه ساعت بسته می شود. این حرکت توسط  درجه 94 چرخش با پروانه می باشد.به فلز  دی آن بصورت الاستومربن آب

 می گردد.  روی شير تامين محرک نصب شده بر

د، امـا در صـورت نصـب و راه    نو دارای عملکرد ایمن مـی باش ـ تانداردهای معتبر جهانی توليد شيرهای شرکت ميراب با رعایت الزامات اس

اندازی نادرست و یا استفاده از شير برای سرویس هـای تعریـ    

بـا   همراه بـا نشده ) نوع سيال، دمای نامناسب و ... (   می تواند 

 احتمالی باشد. هایآسيب 

ر قطع و وصل جریان طراحی شـده  اصولا این نوع شير به منظو

بروز  باعثده شود کنترل جریان استفا به منظورچنانچه  است و

آسـيب دیـدگی بدنـه و اجـزاء      نتيجـه پدیده کاویتاسـيون و در  

از اینرو لازم اسـت در زمـان انتخـاب شـير،      .خواهد شدداخلی 

پارامترهایی از جمله فشار بالادست و پایين دست، ميـزان دبـی   

عبوری و سرعت سيال و شاخص کاویتاسيون مورد توجه طـراح  

اده از ایـن نـوع شـير را جهـت     قرار گيرد. شرکت ميـراب اسـتف  

 کاربردهای کنترلی توصيه نمی کند.

بر اساس استاندارد و تجربيات حاصله، به هنگام نصب  لازم است

به شرح ذیل حداکثر سرعت مجاز سيال بر حسب فشار طراحی 

 مورد توجه قرار گيرد:

PN10: 3 m/s 

PN16: 4 m/s 

PN25: 5 m/s 

PN40: 6 m/s                                                                                      7نمودار شماره 
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 با دفتر فنی مهندسی شرکت ميراب تماس حاصل گردد.باشد لازم است فوق  در صورتيکه بر اساس نياز، الزاما سرعت سيال بيش از مقادیر

ميراب  لوگو شرکتبا از مندرجات پلاک شير  آب بندمشخصات محصول شامل نام محصول ، سایز نامی، فشار طراحی، جنس بدنه ، جنس 

 قابل دسترسی می باشد. 

 نمایيد. استخراجکاتالوگ مربوطه در وبسایت شرکت ميراب  از مورد نياز را می توانيداطلاعات و جزئيات بيشتر 

  

 صات فنی اجزاء شير:معرفی و مشخ 1-1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7تصویر شماره      
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پيشنهادی است که تهيه و تامين آن به خریدار توصيه می گردد که البته تعداد برخی از این قطعات به  : شامل قطعات یدکی 1ستون 

 شرایط نصب و نگهداری و همچنين شرایط سرویس و بهره برداری بستگی دارد.

اشند. این قطعات : شامل قطعات یدکی مستهلک شونده است که غالبا دربرگيرنده قطعات آب بندی و از جنس لاستيک می ب 2ستون 

لازم است حتما توسط خریدار تهيه و در بازه زمانی مشخص تعویض گردند. البته شرایط نصب، عملکرد و سرویس در تعيين بازه زمانی 

 ساله است.  4تعویض تاثيرگذار است ولی بصورت عمومی توصيه ميراب تعویض این قطعات در بازه زمانی 

 

شده و قابل  روی پروانه ثابت( 41) روبند ( و در یک شيار قرار گرفته و توسط44)پروانه در اطراف  (44لاستيک آب بندی ) عملکرد شير:

( صورت می گيرد. یاتاقان بندی شفت هـا توسـط بـوا هـای     71)مربوطه ( توسط خار 44) پروانه( و 74اتصال شفت ) می باشد.  تنظيم

 صورت می گيرد.( 22ر سمت محرک توسط اورینگهای )د (74) انجام می گيرد. عمل آب بندی شفت بلند (40و ) (43)

( محکم قـرار گرفتـه و یـک آب بنـدی     42روی رینگ آب بندی ) بر آنلاستيک آب بندی موجود روی  پروانه، کاملبودن  در حالت بسته

 مطمئن را بوجود می آورد.
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 توصيه های لازم جهت حمل و انبارداری: 2-1

بطور معمول شير متناسب با ابعاد و وزن آن بسته بندی و محکم می شود تا در مقابل شـرایط جـوی و آسـيب هـای احتمـالی       -

 محفوظ بماند. 

 در زمان حمل و انبارداری پروانه شير در وضعيت کمی باز قرار داده شود. -

 ير وارد گردد. اگر شير مجهز به عملگر باشد نباید هيچ نيرویی به عملگر و محل نصب آن به ش -

ابزار مورد نياز جهت جابجایی و حمل شامل تسمه، کابل یا سيم بکسل باید متناسب با وزن شير که در جداول های موجود در  -

 کاتالوگ ميراب مشخص شده انتخاب گردد. 

تعبيه شده روی بدنـه   دو عدد پيچ چشمی 2444تا  444محل اتصال ابزار فوق برای جابجایی شيرهای پروانه ای فلنجدار سایز  -

  می باشد.

 تعدادی سوراخ اضافی در فلنج شير در نظر گرفته است. بدین منظور برای سایزهای بالاتر -

 هرگز شير از پروانه آن آویزان و جابجا نشود.   -

 .باشدمی الزامی در زمان جابجایی شير حفظ فواصل جانبی مناسب از شير جهت جلوگيری از آسيب فردی  -

محيط خشک با تهویه مناسب و به دور از حرارت و تابش مستقيم نـور خورشـيد نگهـداری و انبـار شـود. در غيـر        شير باید در -

بندی شير که از جنس الاستومر است انعطاف پذیری خود را به مرور از دسـت داده و عملکـرد مناسـب     اینصورت لاستيک آب

+ درجه سانتيگراد باشد. در صورتيکه دمـای  44تا  -24بين بندی نخواهد داشت. دمای محل نگهداری شير می تواند  جهت آب

 + درجه سانتيگراد برسد.4محل نگهداری شير زیر صفر درجه باشد لازم است قبل از نصب شير در خط دمای بدنه آن به 

ب بـاز  درپوا هایی که برای محافظت از فلنج و روزه های شير تعبيه شده است نباید تا قبل از آمـاده کـردن شـير جهـت نص ـ     -

 شوند.

 خودداری شود.از قرار دادن هر شیء اضافه مستقيما روی شير  -

انبار کردن شيرها روی زمين )تماس مستقيم بدنه با سطح زمين( توصيه نمی شود. بهتر است در قفسه یا روی پالت نگهـداری   -

 گردد.

داده شوند. و بهتـر اسـت ایـن قطعـات بـه      قطعات یدکی نيز نياز به محافظت دارند و معمولا باید با مواد ضد خورندگی پوشش  -

 نحوی کدبندی و برچسب گذاری شوند که به راحتی در محل قابل تشخيص و استفاده باشند. 

حمل شيرهایی که در کارتن بسته بندی شده اند باید با احتياط انجام شود زیرا احتمال دارد که کارتن بر اثـر رطوبـت آسـيب     -

 دیده باشد.

 احتياط انجام شود و از زمين خوردگی و وارد شدن ضربه به شير جلوگيری گردد.حمل شيرها بایستی با  -

بيـل   د   مانن ـ غيرمجاز حمل شيرها بایستی توسط جرثقيل و ليفتراک انجام شود و به هيچ عنوان از سایر وسایل نقليه سنگين -

 مکانيکی برای این منظور استفاده نشود.

شير را کاملا باز و بسـته نمایيـد تـا از سـفت شـدن آن و تشـکيل رسـوبات احتمـالی          در زمان انبارداری، حداقل سه ماه یکبار -

 جلوگيری گردد.

 در صورتيکه شيرها برای مدت طولانی در انبار نگهداری می شود توصيه می گردد از قسمت پایه آن روی زمين قرار داده شود.  -
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 :نصب و راه اندازی 3-1

 شرایط محل نصب شير:  1-3-1

 فضای کافی برای نصب، نگهداری، تعميرات و بازرسی عملکرد شير در نظر گرفته شود. -

 برابر قطر خط لوله از محل نصب زانویی، سه راهی و صافی نصب شود. 4تا  3توصيه می گردد شير حداقل در فاصله  -

 بستر قرارگيری شير باید مناسب و ایمن باشد. -

 دارای نور کافی و مناسب باشد.صب محل نشير بایستی  در زمان نصب و تعميرات -

 لوله ها باید دارای ساپورت مناسب باشد تا نيروی اضافی به شير وارد نشود. -

 شير نباید در موقعيتی نصب شود که در معرض نيرو و ارتعاشات خارجی قرار داشته باشد. -

 حافظت گردد.در صورتيکه شير در فضای آزاد نصب می شود بایستی در برابر تاثيرات مستقيم جوی م -

 
 

 آماده سازی برای نصب: 2-3-1

 نصب و راه اندازی شير بایستی توسط افراد با صلاحيت و با تجربه انجام گيرد. -

 تخليه و داخل لوله بازرسی و تميز گردد.قبل از شروع به عمليات نصب شير لازم است خط لوله از سيال  -

 روکش بسته بندی را از شير جدا نمایيد. -

هيچگونه رنگ یا آلودگی و گرد  بنحوی کهبندی بدنه و پروانه بازرسی و تميزکاری شوند  شير از جمله سطوح آب داخلی اجزاء -

شود باید اطمينان داشته باشيد که آسيبی به می باشد. اگر از هرگونه حلال برای تميزکاری استفاده نو خاک روی این قسمتها 

 این اجزاء وارد نمی شود. 

در اطلاعات روی پلاک شير را با کاتالوگ آن و شرایط کاری سيال مقایسه و بررسی نمایيد. در صورتيکه شرایط سرویس سيال  -

 محدوده مشخصات پلاک شير نباشد، قبل از نصب با سازنده مشورت نمایيد. 

 تحت هيچ شرایطی نباید فشار استاتيک سيستم از فشار نامی شير بيشتر شود. -

 از انطباق فلنج های متقابل خط لوله با فلنج های شير اطمينان حاصل گردد.از نصب،  قبل -

 اعمال بار اضافی به بدنه شير مجاز نمی باشد. .شوداز پایه های شير فقط برای تحمل وزن شير استفاده  -

. ایـن فاصـله   دباش ـ شير اندازه فلنج تا فلنجبيشتر از  ميليمتر 24حدود فاصله بين فلنج های لوله باید  ،شيربرای سهولت نصب  -

  توسط اتصالات قابل پياده قابل تنظيم می باشد.

 در نظر گرفته شوند.  DIN 2690استانداردمطابق  واشرها مشخصات توصيه می شود -

 .بندی از نوع لاستيکی منجيت دار توصيه می گردد استفاده از واشر آب -

 بندی نباید دارای خراا یا هرگونه عيبی باشند. واشرهای آب -

 قبل از نصب یکبار شير را باز و بسته نمایيد تا از عملکرد صحيح آن مطمئن شوید.  -

دقت شود لوله های دو طرف شير با یکدیگر هم محور باشند. در صورت عدم هم محوری لوله ها بارهای وارده به بدنـه و فلـنج    -

 شير موجب ایجاد تنش و آسيب دیدگی می گردد.

 اگر عملياتی مانند رنگ آميزی، بنایی و  .. در نزدیکی شير انجام می شود لازم است با کاور مناسب شير را بپوشانيم. -

در صورتيکه نصب شير بصورت دفنی انجام می شود لازم است گيربکس/ عملگر آن با کاور مناسب پوشـيده شـود و در صـورت     -

 نصب شير مجددا به آن وصل شود. داشتن رابط تلسکوپی ، از شير جدا شود و بعد از

 گشتاور مناسب برای سفت کردن پيچها باید متناسب با نوع و جنس پيچ و مهره و طبق استاندارد اعمال گردد. -

و پوشـش شـير    آب بنـدها هرگونه عمليات جوشکاری باید قبل از نصب شير به خط لوله انجام شده باشد تا از آسـيب دیـدگی    -

 جلوگيری شود.

 باید تميز و پاکسازی گردد.  آلودگی هاعمليات جوشکاری تمامی گل جوشها و  پس از اتمام -



 ميراب با گيربکس و نگهداری شير پروانه ای فلنجدار بهره بـرداری،  نصبراهنمای 

 

 

                                                  شرکت ميراب توليدکننده انواع شيرهای صنعتی و تجهيزات مربوطه                                                                    

           71از    8 صفحه                                          بلوار سروستانتهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، انتهای  اتوبان 04آدرس کارخانه: کيلومتر 

  -0497F ML-BVF-MG                                                                                                      427 -00404444تلفن: 

)سمت بازویی پروانه(  قرار داشته باشد )مخصوصـا   Aبندی بهتر توصيه  می شود ناحيه پرفشار در سمت  به منظور داشتن آب -

 گردد.(مراجعه  2شماره  تصویر) به   PN16)و فشار بالاتر از  DN1000برای سایز بالاتر از 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2شماره  تصویر 

 

 مراحل نصب و راه اندازی اوليه: 3-3-1

 بندی را روی سطح فلنج شير قرار داده و با کمی چسب واشر آنرا محکم کنيد. واشر آب -
 عبور دهيد و کمی سفت کنيد. را از سوراخهای پایينی فلنجبا طول مناسب پيچ چند شير را بين دو فلنج خط لوله قرار داده و  -

سایر پيچ ها را عبور داده و مهره آنها را کمی سفت کنيد. در نهایت پيچها را بصورت ضربدری سفت نمایيد. مقدار بيرون زدگی   -

 انتهای تمامی پيچها بایستی تقریبا یکسان باشد.

 از آچارهای مخصوص لوله و آچار با لبه های تخت استفاده نمایيد. -

پس از نصب کامل شير، در حالتيکه پروانه شير بطور کامل باز است مطابق دستور العمل های بهره برداری از خطوط آبرسانی ،  -

 خط لوله را شستشو دهيد.

 .شير باید به راحتی باز و بسته شود. از طریق فلکه شير را چند بار کاملا باز و بسته نمایيد -

 می باشد.شير در این زمان آماده بهره برداری  -

در صورتيکه لازم باشد شير پروانه ای فلنجدار و شير یکطرفه اهرم وزنه ای بطور سری نصب گردنـد لازم اسـت فاصـله ایـن دو      -

 با نصب لوله دو سر فلنج رعایت گردد. 3شماره  تصویرشير طبق 

 .شير می باشد قابل نصب روی 2تصویر شماره وضعيت متفاوت طبق  8گيربکس شيرهای پروانه ای فلنجدار در  -
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  3تصویر شماره                                                          

 نگهداری:  -4-1

دستورالعمل ارائه شـده  طبق برنامه و آنها و نگهداری و تعميرات  شده باشنددر صورتيکه شيرآلات بطور صحيح انتخاب و نصب  -

 انجام پذیرد، عمر مفيد شير و تجهيزات مربوط به آن افزایش خواهد یافت.

 .در دستور کار بهره بردار قرار گيردتنظيم برنامه بازرسی از شير و تجهيزات مربوط و اجرای منظم آن لازم است  -

بایستی نسبت به تعمير یا تعویض آنها اقـدام   .. و . سایش یا خرابی روبند، دیسک و سطوح نشمينگاهی شير مشاهده در صورت -

 شود.

درجه ای پروانه نباید نيروی اضـافه ای بـه فلکـه وارد     94فلکه گيربکس توسط یک اپراتور قابل چرخش است. پس از چرخش  -

 شود. 

متناسب بـا   در شرایطی که شير بصورت مستغرق نصب می شود احتمال خوردگی بيشتر بوده و لازم است نگهداری و تعميرات -

 این شرایط انجام گردد.

در صورت گير کردن شیء خارجی بين پروانه و رینگ آب بندی ممکن است به علت اعمال نيروی زیاد برای رفع حالت ميـانی   -

صدمات زیاد بـه محـرک گـردد. لـذا      باعث بوجود آمدنبه خصوص درمحرک هایی که از نسبت انتقال بالایی برخوردار هستند 

ه را چند دور در جهت مخال  بچرخانيم تا شیء خارجی که بين پروانه و رینگ آب بندی گيـر کـرده رهـا شـود.     لازم است فلک

سپس می توان در جهت قبلی حرکت کرد. در هر صورت به هيچ وجه نباید از نيروی اضافی استفاده شود. در صورت نيـاز ایـن   

 عمل را می توان چند بار تکرار نمود.
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 یدكی:تعویض قطعات  -1-4-1

 سرویس شير و تعویض قطعات یدکی بایستی توسط افراد با صلاحيت و با تجربه انجام گردد.  -

     در صورت عدم وجود صلاحيت لازم، توصيه می گردد افراد مربوطه در دوره های آموزشـی کـه توسـط شـرکت ميـراب برگـزار       -

 می گردد شرکت نمایند.

 توصيه می شود از وسایل و تجهيزات ایمنی لازم در هنگام انجام تعميرات و تعویض قطعات یدکی شير استفاده شود. -

قبل از انجام هرگونه تعميرات، لازم است فشار خط لوله تخليه گردد. تا زمانيکه شير تحت فشار سيال است باز کردن گيربکس  -

 اتصالات نيز نباید در شرایط تحت فشار باز شوند.بود. همچنين کوپلينگ و  و عملگر مجاز نخواهد

 پس از اتمام سرویس و تعميرات و قبل از راه اندازی مجدد خط، بایستی تمامی اتصالات بازرسی و محکم شوند. -
 

 تنظيم مجدد لاستيك آب بندی  -2-4-1

 شير نيز اقدام نمود.بندی  بندی مجدد لزوما بایستی نسبت به تنظيم لاستيک آب در صورت نياز به تنظيم آب

انـد  و این تنظيم در سایزهای بزرگ می تو ميسر خواهد بود( 44بندی ) از طریق لاستيک آب ميرابهای پروانه ای شرکت بندی شير آب

 بدون جداسازی از خط لوله انجام شود.

( از تحت فشار 49) مغزی آلنپيچ های  و (48) آلنلاستيک اب بندی را با شل نمودن پيچ  ی را بحالت بسته کامل در آورید.شير پروانه ا

پيچ های آلن را طوری سفت نمایيد تا  ه حالت اوليه خود برگردد سپستا لاستيک آب بندی ب نمایيدصبر  لازمبودن رها نمایيد. بمدت 

با کمک  ای آلن راپيچ ه و دوباره آنرا ببندید. نمایيد باز درجه 34پروانه را حدود  ( را کمی احساس نمایيد.41) روبند سفتی پيچ های

 .رک متر بطور یکنواخت سفت نمایيدوت آچار

 

        :تعویض لاستيك آب بندی 3-4-1

باید نسبت به  ک دچار آسيب فيزیکی شده وياحتمال زیاد لاسته در صورتيکه وجود نشتی حتی با تنظيم لاستيک آبندی برطرف نگردد ب

 د. بندی و اورینگها اقدام گرد تعویض لاستيک آب

بندی بدون نياز به باز کردن پروانه از  بدليل نوع طراحی پروانه نسبت به بدنه که بصورت دوبار خارج از مرکز می باشد تعویض لاستيک آب

 بدنه امکانپذیر است.

 ميليمتر باید از خط لوله جدا شوند یا حداقل ارتباط یک طرف شير با خط لوله قطع گردد. 844شيرهای تا سایز  -

 درجه باز نمایيد.  34تا  24پروانه را  -

موقعيت روبند را نسبت به پروانه علامت بزنيد. پيچ های آلن را باز کنيد. در این حالت به پيچ های مغزی دست نزنيد. روبند  -

 ( را از پروانه جدا نمایيد.44( را برداشته و پس از آن لاستيک آب بندی )41)

ند را تميز نمایيد و در صورت نياز محل استقرار لاستيک آب بندی داخل شيار پروانه را محل استقرار لاستيک آب بندی و رو ب -

 با رنگ محافظ رنگ نمایيد.
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 جهت نصب راحت تر لاستيک بوسيله روانکاری مناسب آنرا کمی چرب نمایيد. ) در صورتيکه سيال آب آشاميدنی باشد روانکار -

 مورد تایيد برای این منظور بایستی استفاده شود(.

باشد گریس باید حتما از نوع سيليکونی باشد(. لاستيک آب بندی را داخل  EPDMدر صورتيکه جنس لاستيک آب بندی  -

ی پروانه شيار پروانه قرار دهيد. روبند را در محل خود قرار داده و پيچ های آلن را محکم کنيد بطوریکه پيچ ها ی مغزی بر رو

 قرار گيرند. برای سهولت کار قبل از باز نمودن روبند علامت گذاری نمایيد تا دچار مشکل نشوید.

 

 بند شفت ها: تعویض آب 4-4-1

شفت بلند )سمت گيربکس(: طبق جدول مندرج در کاتالوگ شيرهای پروانه ای ای فلنجدار ميراب شفت بلند توسط یک رینگ محافظ از 

ببندی می شود که این قطعات جز قطعات یدکی پيشنهادی شرکت ميراب می باشـند   دد اورینگ از جنس الاستومر آجنس تفلون و دو ع

 و لازم است طبق برنامه زمانبندی مناسب یا در صورت بروز نشتی از محل شفت گيربکس تعویض گردند.

 

 مراحل تعویض:

  ایيد.گيربکس یا عملگر را از فلنج مربوطه و خار شفت را جدا نم -7

 ( را باز نمایيد.20رنده اورینگ )( ، نگهدا23پس از باز کردن پيچ های آلن ) -2

تـا  ميليمتر به سمت بيرون منتقـل نمایيـد. در ایـن شـرایط رینـگ تفلـونی        24شفت بلند را بوسيله پولی کش یا ابزار مناسب حدود  -3 

 حدودی تحت فشار قرار می گيرد.

 رینگ محافظ و اورینگها خارج شود.ینگ محافظ تفلونی را بسمت بيرون بکشيد تا بوسيله دو عدد پيچ گوشتی ر -0 

نشمينگاه اورینگ را تميز نمایيد. اورینگهای جدید را کمی با روانکار مناسب آغشته کرده و بهمراه رینگ محافظ جدید نصب نمایيـد.   -4 

 اورینگها را کاملا داخل بدنه وارد نمایيد.

 جای خود قرار دهيد. شفت را با فشار در -4
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 گيربکس -2

 توضيح محصول و مشخصات طراحی : -1-2

 طراحی و توليد می گردد.  (Slider-Crank)گيربکس های توليد شرکت ميراب با مکانيزم مفصلی 

قابل تنظيم و با استحکام بالا تعبيه شده است که باعث  (end stop)در ابتدا و انتهای ماردون دو عدد مهره چاکنت 

 جلوگيری از وارد آمدن نيروهای اضافی به پوسته و قطعات می شود.

طراحی گيربکس به نحوی است که گشتاور ورودی پایينی مورد نياز است بنابراین سایز عملگر برقی و در نتيجه هزینه آن 

 کاهش می یابد.

( شروع به 79وران از طریق فلکه و یا عملگر برقی به ماردون گيربکس اعمال می شود. ماردون )در این طراحی گشتاور و د

ملاحظه  71)نقشه صفحه ( حرکت دورانی ماردون را به حرکت خطی تبدیل می کند. 41حرکت دورانی کرده و مهره ماردون )

 گردد(

( که به شفت اصلی شير کوپل شده است قرار 40ل )( و از سمت دیگر به مفص41صفحه مفصل از یک سمت به مهره ماردون )

 گرفته است و واسطه حرکت خطی مهره ماردون به حرکت ربع گرد مفصل و به تبع آن شفت اصلی شير می باشد.

 بوده و  قطعات مهره ماردون، صفحه مفصل و مفصل این نقش را بر عهده دارند. Slider-Crankطراحی گيربکس از نوع 

از بزرگترین محاسن این نوع گيربکس این است که گشتاور خروجی نسبت به گشتاور ورودی خطی نبوده و در مقاطع درصد 

 گشودگی مختل  شير، مقدار گشتاور متغير است. توضيحات تکميلی در بخش عملکرد گيربکس ارائه شده است.

س ثانویه ساخت شرکت ميراب ترکيب شوند تا گشتاور در مواردی و بر اساس طراحی، این گيربکس ها می توانند با گيربک

این مجموعه بر روی قسمت ورودی  خروجی متناسب با گشتاور مورد نياز شير جهت باز و بسته شدن شير تامين گردد.

 افزایش دور در ورودی عهده دار است. ازای به گيربکس مونتاژ شده و وظيفه کاهش گشتاور ورودی را

 

  عملکرد گيربکس: -2-2

     بيشترین گشتاور مورد نياز شيرهای پروانه ای در زمان شروع به باز شدن دیسک و نيز در زمان بسته شدن کامل دیسک

بندی دیسک در قسمت رینگ بدنه تحت فشار قرار می گيرد که این امر باعث افزایش  می باشد. در این مقطع لاستيک آب

 از رینگ بدنه خارج شود گشتاور شروع به پایين آمدن می کند.بندی  گشتاور شير می شود. وقتی که لاستيک آب

                                     پروانه ای عمل می کند. است که متناسب با گشتاور مورد نياز شير به نحوی طراحی این نوع گيربکس ها

 گيربکس مفصلی مقایسه شده است.، گشتاور شير )رنگ آبی( نسبت به گشتاور اعمالی از طرف صفحه بعددر نمودار 
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 گيربکس حلزونی                    گيربکس مفصلی                                                                 

 0تصویر شماره 

های حلزونی نيز آورده شده است )رنگ قرمز(. همانطور که مشاهده            در این مقایسه، نوع اعمال گشتاور در گيربکس

می نمایيد اعمال گشتاور در گيربکس های حلزونی بصورت خطی می باشد و بدان معنی است که در تمام نقاط درصد 

مفصلی اینگونه نيستند. گشودگی شير و نيز زمان باز و بسته شدن یک گشتاور ثابت اعمال می کند، در حاليکه گيربکس های 

از محاسن دیگر گيربکس های مفصلی با توجه به طراحی آنها، متغير بودن سرعت حرکت شفت در خروجی نسبت به سرعت 

در ورودی است. به این معنی که در زمان نياز به گشتاور بالا در شير )زمان باز یا بسته شدن کامل( حرکت مفصل  دوران ثابت

 آرامتر و در زمان نزدیک به باز کامل حرکت مفصل سریعتر می باشد. در خروجی گيربکس

 

 

 

 

 

 

 

  2نمودار شماره 
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 سایر ویژگی ها: -3-2

  خاصيت خود ترمزی(Self-Locking) . و قابليت تنظيم در وضعيت توق 

  بسته شدن شير با چرخش فلکه گيربکس در جهت ساعتگرد 

 بندی  پوسته محکم با درجه حفاظت آبIP67  

 دم نياز به نگهداری و تعميرات تا مدت زمان طولانیع 

 امکان نصب و بهره برداری بصورت دفنی 

 دارای نشانگر مکانيکی )عقربه( وضعيت دیسک شير 

 و مقاوم به ضربه شفاف درپوا عقربه از جنس پلی کربنات 

    فلنج محل نشيمن طبق استانداردDIN ISO 5211  

  فلنج نصب عملگر طبق استانداردDIN ISO 5210 

 قطعات داخلی از جنس فولاد ضدزنگ و برنز با استحکام و عمر مفيد زیاد 

 امکان تغيير وضعيت نصب گيربکس روی شير 

 مجهز به دور کم کن جهت کاهش گشتاور مورد نياز 

 انواع حالت های نصب گيربکس های ميراب طبق شکل زیر و اجزاء تشکيل دهنده آن در ادامه ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4تصویر شماره 
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 تنظيم حد باز و بسته گيربکس: 4-2

        که روی ماردون گيربکس نصب می شود صورت      ( 24و  24) یامل در این گيربکس توسط چاکنت هاحد باز و بسته ک

در محل خود  (24و صفحه ضامن )  (34و  20)می گيرد. این تنظيم در شرکت ميراب انجام می شود و چاکنت ها توسط پين 

 ثابت می شوند.

بهره بردار اقدام به تا حد امکان       از خارج کردن شير از تنظيم اوليه کارخانه خودداری نموده و  توصيه می شود به هر علتی

این امر بهتر است با واحد خدمات پس از فروا شرکت ميراب تماس حاصل انجام تغيير موقعيت چاکنت ها ننماید و جهت 

 گردد.

 صورتيکه تغيير تنظيمات گيربکس ضروری است، بدین ترتيب اقدام گردد: در

 ابتدا مشخص گردد تنظيمات در چه جهتی نياز به تغييرات دارد. )سمت باز یا سمت بسته شير(  -7

 از محل خود بيرون بياورید.پين چاکنت را  -2

خم شده است را آزاد نموده، سپس ضامن  ورق نگهدارنده که روی شيارهای ضامن مهره چاکنت و مهره چاکنت -3

 را باز نمایيد.(  24مهره چاکنت ) 

ضامن مهره چاکنت  با گرداندن مهره چاکنت روی ماردون، موقعيت مهره چاکنت را به مقدار مورد نياز تغيير داده و -0

 را به مهره چاکنت محکم نمایيد.

 يم جدید مطمئن شوید.شير را یکبار کامل باز و سپس ببندید تا از صحيح بودن تنظ -4

 ورق نگهدارنده را روی شيارهای ضامن مهره چاکنت و چاکنت پرچ نمایيد. -4

صورت ه سوراخ پين روی مهره چاکنت را تميز نموده و همزمان با ماردون سوراخکاری نمایيد. سپس یک پين ب -1

 جذب در موقعيت جدید قرار دهيد.
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 :نگهداری  5-2

با گریس مناسب طبق جدول زیر پر شده و تا مدتی طولانی نياز به تعویض گریس ندارد. در صورتی که  گيربکس

شير بطور مداوم بين حالت بسته و باز کار می کند قطعات داخلی محرک را ساليانه کنترل نمایيد گریس کاری 

 قطعات داخلی گيربکس  بدین ترتيب انجام گردد: 

 رده و درپوا را بردارید.پيچ های سرشش گوا را باز ک -7

 اجزاء داخلی را به اندازه نياز گریس کاری نمایيد. -2

 اورینگ آب بندی و درپوا را در جای خود قرار داده و پيچ های آن را محکم نمایيد. -3

 لازم است اورینگ آب بندی کاملا در جای خود قرارگيرد. -0

 

 مشخصات گریس

 گریسنام  معادل بهران نام توليد كننده استاندارد

DIN 51502 K- L3n SHELL  3بهران یاقوت R3      گریسALVINA 

DIN 51825 K 2n TEXACO  2بهران زمرد TEXANDO FO20 

 

 

 ميراب اجزاء تشکيل دهنده گيربکس 6-2

 لطفا نقشه صفحه بعد ملاحظه گردد. 
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